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INTI SARI 

Sumber energi terbarukan adalah sumber energi ramah lingkungan yang tidak 

mencemari lingkungan dan tidak memberikan dampak terhadap perubahan iklim 

dan pemanasan global. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan 

salah satu pemanfaatan dari sumber energi terbarukan, dimana PLTS 

memanfaatkan radiasi matahari sebagai sumber energinya yang diserap oleh panel 

surya. Dari penelitian yang dilakukan pada Kampus Proklamator III Universitas 

Bung Hatta, maka didapatkan jumlah modul surya yang dapat di pasang adalah 

304 unit modul surya. Daya yang tersambung dari PLN untuk Kampus 

Proklamator III Universitas Bung Hatta adalah sebesar 197 kVA atau 197.000 

kVA. Sesuai dengan peraturan pemasangan PLTS Atap, untuk kapasitas inverter 

yang akan digunakan sesuai dengan 100% daya yang tersambung ooleh PLN. 

Oleh sebab itu, maka kapasitas inverter yang akan digunakan adalah sebesar 200 

kW.  

 

Kata Kunci : Energi terbarukan, Modul Surya, Inverter. 
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ABSTRACT 

Renewable energy sources are environmentally friendly energy sources that do 

not pollute the environment and do not have an impact on climate change and 

global warming. Solar Power Plant (PLTS) is one of the uses of renewable energy 

sources, where PLTS utilizes solar radiation as an energy source that is absorbed 

by solar panels. From research conducted at the Campus Proklamator III of Bung 

Hatta University, it was found that the number of solar modules that can be 

installed is 304 units of solar modules. The connected power from PLN for the 

Bung Hatta University Proclaimer III Campus is 197 kVA or 197,000 kVA. In 

accordance with the regulations for installing PLTS Roofs, the capacity of the 

inverter to be used is in accordance with 100% of the power connected by PLN. 

Therefore, the inverter capacity to be used is 200 kW. 

Keyword : Renewable Energy, Solar Module, Inverter, On Grid. 
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